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Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1
2F+N B1 220 / 127 V 905 787 R+S 700 87 1.00 1.00 6.1 4 28.0 10.0 1.19 1.19 Ok

TOTAL 905 787 R+S+T 700 87 0

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 15 18

Iluminação (W)

100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO F+N B1 127 V 1 4 128 87 S 87 1.00 0.80 1.3 1.5 17.5 10.0 0.14 1.33 Ok

a 2 56 36 S 36 0.80 0.6 1.5 17.5 Ok

b 2 56 36 S 36 0.80 1.1 1.5 17.5 Ok

c 1 15 15 S 15 0.80 1.3 1.5 17.5 Ok

2 TUGs F+N+T B1 127 V 7 778 700 R 700 1.00 0.80 7.7 2.5 24.0 10.0 0.63 1.82 Ok

d 1 111 100 R 100 0.80 1.1 2.5 24.0 Ok

e 1 111 100 R 100 0.80 2.2 2.5 24.0 Ok

f 1 111 100 R 100 0.80 3.3 2.5 24.0 Ok

g 1 111 100 R 100 0.80 4.4 2.5 24.0 Ok

h 1 111 100 R 100 0.80 5.5 2.5 24.0 Ok

i 1 111 100 R 100 0.80 6.6 2.5 24.0 Ok

j 1 111 100 R 100 0.80 7.7 2.5 24.0 Ok

TOTAL 1 4 7 905 787 R+S 700 87 0

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes) 0.91 100 0.91

TOTAL 0.91

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes)
0.91 100 0.91

TOTAL 0.91
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    10 A
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QD1

Potência Instalada (W)

R    700

S     87

Total    787

DPS

275 V - 40 KA

2#4(4)4 mm²

Conduto ø3/4"

 10 A

Verde

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 8 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1.1/2"
4 pç

Luva PVC rosca

1.1/2"
8 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² 36.60 m

2.5 mm² 97.60 m

4 mm² 110.70 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 7 pç

Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç

S/ placa

Interruptor 3 teclas simples 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 7 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
2 pç

Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
1 pç

Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN,

corrente nominal de 40a, alta sensibilidade, corrente diferencial

residual nominal com atuação de 30ma 3 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 39.10 m

Luminária e acessórios

Lâmpada tubular  LED, base G13, potência 18w, diâmetro 26mm/t8,

temperatura da cor 6500k

4 pç

Lâmpada Led

PAR 20

Led 15W
1 pç

Tubular comum - diam. 26mm

18W
4 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Sem barr. - UL (Ref. Moratori)

Cap. 6 disj. unip.
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